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2017. godine.

Ovlasteni laboratorij od strane Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/17-03/04; URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-03 od 16. listopada

. Ovlasteni laboratorij od strane Ministarstva zastite okoli$a i energetike KLASA: UP/I-325-07/19-02/04; URBROJ: 517-07-1-2-1-19-3 od 17.

travnja 2019. godine.

. Ovlasteni laboratorij od strane Ministarstva poljoprivrede KLASA: UP/-322-01/15-01/73; URBROJ: 525-10/1308-16-8 od 11. travnja 2016.

godine.
Ur. broj: 1969/23

Analiticki broj:
Naziv uzorka:
Vrsta uzorka:

Narugitelj:
Vlasnik:

Uzorkovaolla:

Broj ugovora/narudzbe:

Lokacija uzorkovanja:
Vrijeme uzorkovanja:

Vrijeme dostave:

Pocetak/kraj ispitivanja:

Konacna ocjena:

Dostaviti:

« VARKOM d.0.0. VARAZDIN
Trg Bana Jelagi¢a 15, 42000 Varazdin

Napomena:

Datum: 22.09.2023
ISPITNI IZVJESTAUJ br. 66861

V 01969/23
Voda: Vodocrpiliste Filipi¢c-Belski Dol
Voda na izvoristu - sirova

VARKOM d.o.0. VARAZDIN

Trg Bana Jeladi¢a 15, 42000 Varazdin
VARKOM d.0.0. VARAZDIN

Trg Bana Jeladi¢a 15, 42000 Varazdin
Levati¢ Zvonko i Koscak Petar

Ugovor br. 53/23 od 09.01.2023.
Izvor Bela

24.07.2023 09:45

24.07.2023 11:13

24.07.2023 11:27 / 22.09.2023 11:20
UZORAK ODGOVARA

Vaditelj Djelatnosti:

Djelatnost za

zdravstvenu
ekologiju

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije posebno ugovereno.
2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronike obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i pofpisa.
3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.
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Broj ispitnog izvjestaja: 66861

Analiticki broj: V 01 969/23

Poéetak/kraj ispitivanja:

24,
Naziv uzorka: Voda: Vodocrpiliste Filipié¢-Belski Dol

REZULTATI ISPITIVANJA
Kemijska ispitivanja
07.2023 11:27 / 21.09.2023 14:49

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat

Voda na izvoristu - sirova

Uzorkovane HRN ISO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2006)

Temperatura Vlastita metoda P-7.2.1-40, izd. 1W- °C 1,2
Standard methods, 20th edition, 2550 A, 25508. o

Bola . Vlastita mg{dda "I5-7_2; 23|2?1_JJ20_E£ _68__ _mg/_L_Pt/Co skale <_5

Mutnoca HRN EN ISO 7027-1:2016 NTU jedinica <0,20

Miris Vlastita metoda P-7.2.1-41, izd. 1, 2020-06-08; - bez
Standard methods, 20th edltlon 2150, 2150 B

Okus Viastita metoda P-7.2.1-42, izd. 1, 2020-06-08; o bez R
Standard methods 20th edition, 2160 A 2760B. N

Koncentracua VO&IKOVIh iona HRN EN ISO 10523:2012 pH Vrl{?_%dréOSt prl 7.4

Vodljivost HRN EN 27888:2008  uSem pri 20°C 472

Ukupna tvrdoéa HRNISOG6059:1988 mg/L CaCO, 286

Amoni Vlastita metoda P-7.2.1-80, izd. 1, 2020-09-03  mglL (NH,") <0,030

Nitrit HRN EN ISO 10304-1:2009 ma/L (NO,) <0,010

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2000 mgll (NO,) 421

Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 mg/L CF 1.4

Fluorigi HRN EN ISO 10304-1:2000 mglLF- 0,068

Cijanidi ukupni ~ HRNISO 6703-1:1996 *  pgloN <5

R o s O e T

Kalci (Ca)_ * HRN EN ISO 14911:2001  mglLCa+ 645

Kalij (K) HRN EN ISO 14911:2001 . mgLK 057

Natij(Na) HRN EN ISO 14911:2001 mg/L Na* 11

Magnezij (Mg) | HRN EN ISO 14911:2001 R mg/L Mg?+ 29,6

TOC (ukupni organski ugljik) Vlastita metoda P-7.2.1-32, izd. 1, 2020-06-08 mg/L C <«

F.éﬁb.ii.l.J.k.upni spektrofotometrija—* o . - pg/L <1

Ukﬁpne susp_enziie HRN EN_87_2:2008 mgll <é

Kadmij (Cd) - HRN EN ISO 15586:2008 ug/L Cd <05

Aluminij (Al) HRN EN ISO 11885:2010 ug/L Al <50

BariBa) HRNENISOftsss200 wglBa <50

Bor (B) HRNENISO 11885200 mg/L B <0050

Selen (Se) HRN EN ISO 11885:2010 ug/L Se <

T imenkotieene ey e

Ziva (Hg) ~ pglLHg <06

Cink (Zn) ~ HRNENISO 1t88s2010 ug/L Zn T

%?IJE_ZO (Fe) spektrofotometrija * : pg/L__F:e _ 150

Nikal (Ni)  HRNENISO 118852010 - bgLNi <

Napomena:

Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine

metode. n.n. - nije nadeno.
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Broj ispitnog izvjestaja: 66861

 Analiticki broj: V 01969/23

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat
Krom___l_{_lfupnl (Cr) - spektrofotometnja ) - pg{L Cr - __<2 -
Mangan (Mn) HRN EN ISO 11885 2010 - pg/L Mn <2
Kobal_t__(Co) HRN EN ISO 11885:2010 pg/L Co <2
Bakar (Cu) HRN EN ISO 11885:2010 mg/L Cu <0,005
Arsen (As) HRN EN ISO 15586 2008 pg/L <1
Olovo (Pb) HRN EN IS_O 15586.2008 pg/L <1
Fosfati HRN EN ISO 10304-1:2009 ug/L P <2_5
Deter_genti anionski Vlastit_a_ [netoda P-7.2.1-46, izd. 1, 2020-06-08 pg/L B <50
Detergenti neionski Vlastita metoda P-7.2.1-24, izd. 1, 2020-06-08 ) ug/L <100
Silikati Vlastita metoda P-7.2.1 68 izd. 1, 2020-06-08 mg/L SiO, 583
Sulfatl HRN EN ISO 10304-1: 2009 mg/L SO,* 12,2
Suma tetrakloretena i trskloretena HRN EN ISO 10301:2002 Hg/L <1,0
1,2-dikloretan HRN EN ISO 10301 2002 pa/L <10
Ug|]lk0VOdlCI > Vastita metoda oznaka: P-VODE- 36, izdanje 1/0; pg/L <15,0

datum 31.08.2019., modificirana HRN ISO 11423-
- 1:2002 - -
Benzen ** HRN ISO 11423-1: 2002 Hg/L <0,2
Poiiciklicki aromatskl UgljlkOVOdICI Vlastlta metoda P-7.2. 1 =79, izd. 1, 2020 06 08 ~ HglL 0,0003
Benzo (a) piren Vlastita metoda P-7.2.1-79, |zd 1, 2020 06 08 pg/L <O 0001
Antlmon > ) HRN EN 1SO 17294 2:2016 ug/L. Sb <0 27
Srebro (Ag) - HRN EN ISO 17294-2:2016 ug/L Ag 0,031
Berilij (Be) ** HRN ENISO 17294 2:2016 Mg/L Be <0 14
Uranij ** - pHa/L U 0 505
Bromati ** HRN EN ISO 15061:2001 - ug/L BrO, - <2
Pesticidi ukupni ** Vlastlta metoda Oznaka P-PEST-10; Izdanje:1/3, pg/L <0,05
- - 1 1_20_2()_r]199|f01rane EPA 525.3, EPA 536 * i
Izodrin ** Vlastlta metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje:1/3, Mg/l <0,03
. - 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
Aldrin ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje:1/3, pg/L <0,03
- 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
Dieldrin ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; |zdanje:1/3, ug/L <0,03
- 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 i
Heptaklor i Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje:1/3, ug/L <0,03
.................................. 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 N
Heptaklorepoksid-cis ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje:1/3, pg/L <0,03
__________________________ 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPAS36
Heptaklorepoksud -trans ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje: 1/3 pg/L <0,03
] L ~6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
Dimetoat ** Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje:1/3, ua/L <0,03
o 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 - - o
Klorfenvinfos ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje: 1/3 Ha/L <0,03
6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
Klorpirifos ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje:1/3, pg/l <0,01
B ~ 6.1.2020,, modlfcwane EPA 525.3, EPA 536 -
Klorpirifos- metll ** Vlastita metoda, Oznaka P-PEST-10; lzdanje:1/3, ug/L <0,03

Napomena:

6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536

Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine

metode. n.n. - nije nadeno.
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Broj ispitnog izvjestaja: 66861 - Analiticki broj: V 01969/23

6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536

Napomena:

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat
Malation ™ Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje:1/3, gl 0,02
6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 - - -
Ometoat ** Vlastita metoda, Oznaka: P- PEST-10, Izdanje:1/3, pg/L <0,03
_____ 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 56 -
P|r|m|fos metil ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje: 1/3, pg/L <0,03
I 6.1.2020., modificirane EPA 525.3 EPA536 e .
Glifosat ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje:1/3, pa/L <0,03
_________________________ 6.1.2020., modificirane EPA 525.3 EPA536 I .
Fosetil * Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje:1/3, pg/L <0,05
6.1.2020., modn"cwgne EPA 525 3, EPA 536 B -
Malaokson ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje:1/3, ug/L <0,03
B 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 -
Atrazin ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje:1/3, ug/L <0,01
6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
Simazin ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje:1/3, pg/L <0,04
- 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 o
Desetil atrazin ** Vlastita metoda, Oznaka P-PEST-10; Izdanje 1/3 Mg/l <0,03
. - 1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 B o
Delsopropll atrazin ** Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje 1/3 ug/L <0,02
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 o
Desetil terbutilazin ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje:1/3, yg/L <0,03
612%0_ mo_diﬁcirane EPA 525.3, EPA 536 B o
Desetil deisopropil atrazin ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje:1/3, pg/L <0,04
- 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 * B i
Deset|l 2-hidroksi atrazm b Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje:1/3, pg/L <0,03
6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 ] ) B -
Hidroksi atrazin ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje:1/3, pg/L <0,03
_____________ 6. 1.2020., modn"cnrane EPA 525.3, EPA 536 )
Hidroksi simazin ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje: 113, pg/L <0,03
S 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 - L
Hidroksi terbut|laz|n ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; {zdanje:1/3, yg/L <0,02
6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPAS36 e
Metribuzin ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; izdanje: 1/3, yg/L <0,05
............................ 6.1.2020,, modificirane EPA 525.3, EPA 536
Terbutilazin ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje:1/3, Hg/L <0,03
6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 = I ——
Bentazon ** Vlastita metoda Oznaka: P-PEST-10; Izdanje: 1/3 pg/L <0,03
6.1.2020., modificirane EPA 525.3, E_PA 536
Bromacil ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; IzdanJe.1/3, ua/L <0,01
- 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536
Desmetll isoproturon ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje:1/3, ug/L <0,02
____________ ~6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 -
Dikamba ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje:1/3, ug/L <0,05
- 6 1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 * B o
Dimetenamid-p ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje:1/3, ug/L <0,01
— 61,2020, modfficirane EPA 525.3, EPAS36 = T
Diuron ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje:1/3, Hg/L <0,02
6.1.2020, modificirane EPA 525.3, EPAS36 .
2,4-D** Vlastlta metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje: 1/3, pa/L <0,02
~ 6.1.2020,, modificirane EPA 525.3, EPA 536 o
2,6-diklorobenzamid ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje: 1/3 pg/L <0,02

Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZzeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine

metode. n.n. - nije nadeno.
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Broj ispitnog izvjestaja: 66861

Analiticki broj: V 01 969/23

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat
Izoproturon ** Viastita metoda, Oznaka: P-PE—ST-10;_Izdanje:W3. pg/L_ <0,01 .
_ - - ~ 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 _ -
Klorotoluron ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje:1/3, pg/L <0,02
____________ 6.1.2020., modificirane EPA 52_5 3, EPA 536 o .
Linuron ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje:1/3, Hg/L <0,02
_______________________________________ 8,1.2020., modificirane EPA 525,3, EEA 536
MCPA ** Vlastita metoda, Oznaka: P- PEST-10; lzdanje 173, pg/L <0,02
......... . 512020, modificirane EPA 5253, EPA 536 I
Mekoprop * Viastita r metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje:1/3, Mg/l <0,05
i enupo1:2020. modificirane EPA 520 3, EEAS30 —
Pendimetalin **  Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje: 113, pa/L <0,02
i 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 o
Prosulfokarb ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje:1/3, Hg/L <0,01
6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 B
Azoksistrobin ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje:1/3, pg/l <0,05
e 6 ...1 2020., modlfcwane EPA 525.3, EPA 536 )
Folpet ** Vlastita metoda Oznaka: P-PEST-10; Izdanje 1/3, pg/L <0,02
___________________________________ _ 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 " _ N
Mankozeb ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje:1/3, pg/L <0,03
I _ 6.1.2020, modificirane EPA 525.3, EPAS36 I
Propineb ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje:1/3, pg/L <0,04
L - ~ 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EFAS36
Tebukonazol ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje 113, Hg/L <0,02
6.1. 2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 -
Tiofanat-metil ** Vlastlta metoda, Oznaka: P-PEST-10; Izdanje 1/3 pa/L <0,02
6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 -
Acetoklor ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; lzdanje 1/3, pg/L <0,01
- 6.1.2020., moduf'cwane EPA 525 3 EPA 536 * -
Acetoklor ESA ** Vlastita metoda Oznaka: P- PEST-10 Izdanje 1/3 pg/L <0,05
_ B 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 * -
Acetoklor OXA ** Vlastita metoda, Oznaka: P-| PEST-10 lzdanje 1/3 Hg/L <0,01
___________________________ 6.1.2020,, modificirane EPA 525.3 3EPA536 .
S-metolakior =* Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; izdanje: Ild. Hg/L <0,01
_____________________ ... 6.1.2020, modificirane EPA 525.3, EPA 536 ) —
Metaloklor ESA ** Vlastita metoda, Oznaka: P- PEST 10; lzdanje:1/3, pg/L <0,05
. . 6.1.2020., modificirane EPA 525.3 EPAS36™ | I
Metolaklor OXA ** Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10; 1zdanje:1/3, pg/L <0,01
L 6.1.2020., modificirane EPA 525.3, EPA 536 * -
* Neakreditirana metoda
** Analiza provedena u suradnickom laboratoriju
Analiticar:
Irena Tomiek, dipl.ing.
‘Jo
Ok

Napomena:

Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine

metode. n.n. - nije nadeno.
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Broj ispithog izvjestaja: 66861

Analiti¢ki broj: V 01969/23

Mikrobioloska ispitivanja

Pocéetak/kraj ispitivanja: 24.07.2023 11:31/22.09.2023 11:20

Naziv uzorka: Voda: Vodocrpiliste Filipi¢-Belski Dol

Naziv parametra

Voda na izvoristu - sirova

Uzorkovanje:

Metoda

HRN ISO 19458:2008 (ISO 19458:2006); HRN 1SO

5667-5:2011 (1SO 5667-5:2006)

Broj kolonija na temperaturi od
22

Escherichia coli

HRN EN ISO 6222:2000

HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Mjerna jedinica Rezultat

broji0omL

broj/1 mL

HRN EN ISO 16266:2008

HRN EN SO 9308-1:2014/A1:2017

Crijevni enterokoki

Broj kolonija na temperaturi od
36°C

HRN EN ISO 7898-2:2000

HRN EN ISO 6222:2000

broj/100 mL

broj/100 mL

broj/1 mL

0
o
0
o

Enterovirusi

* Neakreditirana metoda

Vlastita metoda P-7.2.1-39, izd. 1, 2020-06-08

** Analiza provedena u suradnickom laboratoriju

Napomena:

Pozi_tivglnegétiv
. no/5000 mi

Analiticar:
lvana Boltizar, dipl.ing.

Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine

metode. n.n. - nije nadeno.
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Broj ispitnog izvjestaja: 66861 Analiticki broj: V 01969/23
IZJAVA O SUKLADNOSTI

Specifikacija

Pravilo odlué¢ivanja
Primjenjuje se pravilo ,jednostavnog prihvac¢anja (simple acceptance)", (granica prihvacanja jednaka je granici tolerancije),
prema ,Guidlines on decision rules and statements of conformity, ILAC G8, 2019-09, to&ka 5.2.

Napomena:

Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine
metode. n.n. - nije nadeno.
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Broj ispitnog izvjestaja: 66861 Analiticki broj: V 01969/23
NALAZI
Kemijska ispitivanja
Poéetak/kraj ispitivanja: 24.07.2023 11:27 /21.09.2023 14:49
Naziv uzorka: Voda: Vodocrpiliste Filipié-Belski Dol

Raziiearnets jI:lcj;?r:?caa Fenmlat TS negili;eur:naost isr())rgj\‘re:c?sti
Voda na izvoristu - sirova
-U;orkovanje o . o i - B o
Temperatura o =c 1.2 25 o DA
I _ A= == =
NTU jedinica <0,20 40 - DA
. il R e — =
o - bez bez —DA
T ——— —= e —
25°C
o R e e ——— L -
Ukupna tvrd_oéa mg/L CaCO, 286
e _ e = R —
Nitriti mg/L (NO,) <0,010 <0,50 DA
o e e e e i — —
Kloridi N mg/L CF 1.4 ' <250 DA
e - — s — -
Cijanidi ukupni ug/L CN- s <50 o DA
Vodikov sulfid_  mgL  <00t0 000 DA
Kalcij (Ca) B mg/L Ca?+ 645 |
D — e — T
Natrij (Na) mg/L Na* 11 <200 DA
Magnezi (Mg)  mglMg* 206
_T_OC (ukupni organski uE;Ika) mg/_LC_ . < -
Fenoli ukupni _ pg/L ' ) %1 S
Ukl]ﬁrl;e”_sys_penzije B mg/L 5 < 1.0 ___ DA
Kadmij (Cd) ug/L cd <05 5 DA
w—y == B =
Barj(Ba) ug/L Ba <0 <700 | DA
=  — e = e . i
Selen (Se) ug/L Se <2 <20 - bA
e o e — ———— e
Ziva(Hg) | ug/L Hg <06 <10 DA
o T S e e
Zeliezo (_Fei-— pg[ Fe 150 <200 DA
Nikal (Ni) - gL Ni <2 =0 - bA
Krom ukupni (Cr) uglL Cr <2 =0 DA
Mangan (Mn) Mg/l Mn <2 556 - _ ) FA_._
Napomena:

Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZzeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine
metode. n.n. - nije nadeno.
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Broj ispitnog izvjestaja: 66861

Analiticki broj: V 01 969/23

Kobalt (Co) B wgll Co <
e o s T R -
Arsen (As) - ug/L <1 <10 DA
. o - 5 S e
Fosfati - Lg/lL P <25 <300 DA
Detergenti anionski poll <50 <200 DA
Detergenti neions_k_i ng_ R <100 <200 DA o
Silkati o ~ mglLsio, 5,83 50 DA
Sulfati - mgLsozr 122 <250 DA
Suma tetrakloretena i trikloretena Hg/L <1,0 <10 B DA
1.2-dikloretan ug/L <10 <30 DA
Ugliikovadici - ug/L <50 0 DA
Benzen gL <02 <0 DA
Policiklicki aromatski ugljikovodici ug/L 0,0003 <0,10 DA
Benzo (a) plren_ - ug_/l__ - <_0,0001_ 50,016 .................. DA
Antimon ug/L Sb <0,27 <10 DA
————— ) o = o -0 e
Berili (Be) ) ug/L Be <0,14

T gy 0,505 <30 DA
Bromati o ug/L BrO, - <2 <0 DA
e e e e = e 2
Izodrin g/l <0,03 <010 DA
Aldrin S ugll ©<0,03 <0,03 DA
Dieldrin uglL <0,03 <003 DA
Heptaklor B - gl <0,03 <0,03 DA
Heptaklorepoksid-cis o ugll <0,03 <0,03 DA
Heptaklorepoksid-trans ugll <003 <0,03 DA
e i e =0 S =
Klorfenvinfos ug/L <0,03 <010 DA
Klorpirifos - ug/L <0,01 <010 DA
Klorpirifos-metil Hg/L <003 <010 DA
orios et R R Y - T >
Ometoat g/t <003 0f0 DA_
T — o s S o
Glifosat ug/L <0,03 <0,10 DA
e R L =2 e e
Malackson B bg/L <0,03 <0,10 DA
P e ] o - = S
Simazin bglL <004 <0,10 DA
Desetil atrazin gL <0,03 <0,10 DA
Deisopropil atrazin - bg/L <0,02 <010 - DA
Desetil terbutilazin ug/L <0,03 <0,10 ) DA

Napomena:

Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine

metode. n.n. - nije nadeno.
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Broj ispitnog izvjestaja: 66861 Analiticki broj: V 01969/23

bazigraimetia jrj?r:?caa Reatits (DK ne!iliqel::naost is;g'gj\f:oasti
.Des_etilaeis;propil atrazin_ Mg/l 534_ : =010 - DA
Desetil 2-hidroksi atrazin gl <003 <010 DA
Moksi atrazin Hg/L <0,F3F <0,10 _ DA -
.I:i"i"droksi sin_1az_in_ - N ug/L <003 o sao ........ . DA -
Hidroksi terbutilazin ol <002 <010 DA
Rnetrit:u;n_ R _ug_/L N
:I:érbutilazin Mg/l
Bentazon T
Bromacl ug/L
_lags_n;"ejt—ifi_s"oproturonl I N pg_/L
Dikémba ug/L
Dimetenamid-p ug/L
e oL
2,4-D ug/L
2,6-diklorob_enz;rﬁ_imc; ...... - _pg/L-
-izb-;;r‘bturon _____ pé/L
s B -_pg_/L_
Linuron ug/L
P S — = oL
I\/I_ekoprop ' ' - pg/L
Pendimetaln o WL
Prosulfokarb - __pg/L
.F_olpet o oL 002 5010 RIS i DA
wemoz e ;s oa
Propineb o ug/L <0,04 <0,10 DA
Tebukonazol pg/l <0,02 <0,10 DA
Tiofanat-metil _ ug/iL <002 =010 DA
Acetoklor - wl <001 =010 DA
Aéetokfér"é'sA _ R S __u g/L — <005 ....... . 5010 I R
Acetoklor OX bg/L <0,01 <0,10 DA
S:}hetgl_arglor_ ) . . e ug/L_ <001 ..... 501 —— — e
Metaloklor ESA ug/L <0,05 <0,10 DA
Metolaklor OXA — E—— - pg/ . <001 ....... e 5010 S— — oA

* Maksimalna dozvoljena koncentracija prema zakonskom propisu navedenom u specifikaciji.

ZAKLJUCAK:

Temeljem "Zakona o vodi za ljudsku potrosnju™ (NN 30/2023) uzorak vode u pogledu analiziranih fizikalnih i kemijskih
parametara ODGOVARA zahtjevima Tablica 2. i 3. Priloga I, te zahtjevima Tablice 2. Priloga Il "Pravilnika o parametrima
sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju” (NN br.64/2023).

Prilaze se Ispitni izvjestaji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 od 05.09.2023.godine-Broj ispitnog
izvjestaja: 233116; Oznaka uzorka: 3080/23.

Napomena:
Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine
metode. n.n. - nije nadeno.
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Broj ispitnog izvjestaja: 66861 Analiticki broj: V 01969/23

Mikrobioloska ispitivanja
Pocetak/kraj ispitivanja: 24.07.2023 11:31/22.09.2023 11:20
Naziv uzorka: Voda: Vodocrpilite Filipi¢-Belski Dol

Mjerna Rezultat Granicna Mjerna Ocjena
jedinica vrijednost* nesigurnost ispravnosti

Naziv parametra

Uzorkovanje

Koliformne bakterie "~ broj/100 mL 0 0 DA

Bro; k-bgnija nagmperaturi od_22°C"'- o broj/_1 mL - _ 0 <100 - - ﬁ

Pseudc:monas aeruginosa broj/100 mL 0 - 0 B DA

‘Escherichia coli " brgji00omL 0 0 DA

6r_ijevni entero@i - broj/100 mL o] - 0 - DA—

Broj kolonija na temperaturi od 36°C broj/1 mL 0 <100 DA

Enterovirusi o o Pozitivno/negativ 0 <negativno DA
no/5000 mi

ZAKLJUCAK:

Temeljem "Zakona o vodi za ljudsku potrosnju" (NN 30/2023) uzorak vode u pogledu analiziranih mikrobioloskih parametara
ODGOVARA zahtjevima Tablica 1. i 3. Priloga |, te zahtjevima Tablice 1. Priloga Il "Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju" (NN br.64/2023).

U uzorku nisu pronadeni Enterovirusi.

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena:

Rezultati ispitivanja odnose se isklju€ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine
metode. n.n. - nije nadeno.
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Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za javno zdravstvo

E]

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb
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ISPITNI IZVJESTAJ

Datum: 05.09.2023.

Broj ispitnog izvjestaja:

233116

Oznaka uzorka:

3080/23

Naziv uzorka:

voda za ljudsku potro$nju (sirova), Vodocrpiliste Filipi¢-Belski dol, izvor Bela

Vrsta uzorka:

Voda na izvoristu (sirova)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAZDINSKE ZUPANIJE, Djelatnost za zdravstvenu

Naruéitelj: ekologiju, Ivana Mestrovica 1, 42000 Varazdin

Tip zahtjeva: NarudZbenica

Viasnik: VARKOM d.d., Trg Bana J. Jeladi¢a 15, 42000 Varazdin

Uzorkovaol/la: Naruditel] Lokacija: Vodocrpilidte Filipic-Belski dol, izvor Bela

Broj i datum narudzbenice:

12/45-2023. od 26.7.2023.

Datum/vrijeme uzorkovanja:

24.07.2023. (09:45)

Datum/vrijeme dostave:

26.07.2023. (10:00)

Vrsta ispitivanja:

prema zahtjevu, Parametri

skupine B u monitoringu vodocrpili§ta (izvorisni)

Pocetak ispitivanja:

26.07.2023.

Kraj ispitivanja:

04.09.2023.

KONACNA OCJENA:

SUKLADNO

A

Dostaviti:

LA i%”%” )

R
e

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvé'rié;':ispravnosti vod_é i vodoopskrbu
dr.sc. Magdalena l_Ijeuit"T’ Bos$njak, univ.maa.ina.cheming.

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAZDINSKE ZUPANIJE, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju
lvana Mestrovi¢a 1, 42000 Varazdin

Napomene:

1) Zatranjuje se Isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga | potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavali bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode nose oznaku ®, a fleksibilno akreditirane F®

5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvjeStaja i nije obuhvaceni podrucjem akreditacije.
6) Mjerna nesigurnost je izraZena kao prosirena mjemna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, sto predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
7) Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaca i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.
9) HZJZ se odrite odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.
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Broj ispitnog izvjeStaja: 233116 Oznaka uzorka: 3080/23

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Pocetak ispitivanja: 26.07.2023. | Kraj ispitivanja: 04.09.2023.
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrognju (sirova), Vodocrpiliste Filipic-Belski dol, izvor Bela
Mjerna Ocjena
Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat nesig *MDK ispravnosti
. HRN EN SO 10304-4:2022, HRN EN ISO _ _
Bromati [} 15061:2001 ug/L BrO, <2 10 DA
Aromatski ugljikovodici - benzen B HRN ISO 11423-1:2002 pg/L <0,2 - 1 DA
Vlastita metoda, oznaka:P-VODE-36, izdanje
Ugljikovodici ® | 1/0; datum 31.08.2019.,modificirana HRN ISO ug/L <150 - 50 DA
11423-1:2002
Mutnoéa HRN EN ISO 7027:2016 NTU <0,20 - 4 DA
1ZJAVA O SUKLADNOSTI:

lzmjerene vrijednosti pokazatelja odredivanih u uzorku vode su u SKLADU sa maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u
Prilogu | (Tablica 2. | Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku
potrodnju (NN 64/2023) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za
ljudsku potrosnju (NN 88/2023).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oéitovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023-
03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka
Jurica $tigli¢, univ.mag.ing.techn.aliment.
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Broj ispitnog izvjestaja: 233116 Oznaka uzorka: 3080/23

Odsjek za metale i metaloide

Pocetak ispitivanja: 26.07.2023. | Kraj ispitivanja: 03.08.2023.
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrodnju (sirova), Vodocrpiliste Filipi¢-Belski dol, izvor Bela
. Mjerna b b Ssjans 1
Naziv parametra Metoda M]erna jedinica Rezultat e MDK ispravnosti
Berilij (Be) F= HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L <0,14 - - DA
Srebro (Ag) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 pgiL 0,031 0,003 10 DA
Antimon (Sb) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 pgiL <0,27 - 5 DA
Uranij (U) Fu HRN EN iSO 17294-2:2016 g/l 0,505 0,056 30 DA
1ZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu | (Tablica 2. i
Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju (NN
64/2023).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem ogitovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023-
03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analiticar:
Bernardo Marcius mag.chem.
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Broj ispitnog izvjestaja: 233116

Oznaka uzorka: 3080/23

Odsjek za pesticide

Pocetak ispitivanja:

07.08.2023. |

Kraj ispitivanja:

28.08.2023.

Naziv uzorka:

voda za ljudsku potrosnju (sirova), Vodocrpiliste Filipic-Belski dol, izvor Bela

Naziv parametra

Metoda

Mjerna jedinica

Rezultat

Mjerna
nesig.

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Pesticidi ukupni

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,05

0,5

DA

1zodrin a

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pglL

<0,03

0,1

DA

Aldrin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

< 0,03

0,03

DA

Dieldrin | |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/l.

<0,03

0,03

DA

Heptaklor |

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

0,03

DA

Heptakiorepoksid-cis =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ho/L

<0,03

0,03

DA

Heptaklorepoksid-trans u

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

0,03

DA

Dimetoat ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
1zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HolL

<0,03

0,1

DA

Klorfenvinfos =]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

0.1

DA

Klorpirifos |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

po/L

< 0,01

0.1

DA

Klorpirifos-metil |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ugit

<0,03

0,1

DA

Malation -]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,02

0,1

DA

Ometoat =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

0,1

DA

Pirimifos-metil u

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

0,1

DA

Glifosat =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pa/L

<0,03

0,1

DA

Fosetil |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,05

0,1

DA

Malaockson i}

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

0.1

DA

Atrazin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,01

0,1

DA

Simazin |

Vlastita metoda, Oznaka; P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ha/L

<0,04

0,1

DA

Desetil atrazin =]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pglL

<0,03

0,1

DA

Deisopropil atrazin L]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

palt

< 0,02

0,1

DA

Desetil terbutilazin g

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

0.1

DA

Desetil deisopropil atrazin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ha/L

< 0,04

0.1

DA
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Broj ispitnog izvjestaja: 233116

Oznaka uzorka: 3080/23

Naziv parametra

Metoda

Mjerna jedinica

Rezultat

Mjerna
nesig.

“MDK

Ocjena
ispravnosti

Desetil 2-hidroksi atrazin H

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/l

<0,03

0,1

DA

Hidroksi atrazin ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HolL

<0,03

0,1

DA

Hidroksi simazin [ ]

Vlastita metoda, Oznaka:; P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pglL

<0,03

0,1

DA

Hidroksi terbutilazin ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pgil

<0,02

0.1

DA

Metribuzin H

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Ilzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ho/L

<0,05

0,1

DA

Terbutilazin m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

<0,03

0,1

DA

Bentazon [ ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/l

< 0,03

0,1

DA

Bromacil =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,01

0,1

DA

Desmetil isoproturon m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ho/L

<0,02

0,1

DA

Dikamba

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

g/l

<0,05

0,1

DA

Dimetenamid-p |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pall

< 0,01

0.1

DA

Diuron ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,02

0.1

DA

2,4-D m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,02

0,1

DA

2,6-diklorobenzamid &l

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,02

0,1

DA

Izoproturon L]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ho/L

< 0,01

0,1

DA

Klorotoluron ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ha/l

< 0,02

0,1

DA

Linuron L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

palL

<0,02

0,1

DA

MCPA €]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,02

0,1

DA

Mekoprop

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HalL

< 0,05

0,1

DA

Pendimetalin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,02

0.1

DA

Prosulfokarb =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pall

<0,01

0,1

DA

Azoksistrobin =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,05

0.1

DA

Folpet

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,02

0.1

DA

Mankozeb =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3. EPA 536

pg/L

<0,03

0,1

DA

Propineb L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,04

0.1

DA

0O-SZE-28 lzdanje/Preradba 2/0

Stranica: 5/6







Broj ispitnog izvjestaja: 233116

Oznaka uzorka: 3080/23

Naziv parametra

Metoda

Mjerna jedinica

Rezultat

Mjerna
nesig.

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Tebukonazol B

Vlastita metoda, Oznaka; P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pgll

<0,02

0,1

DA

Tiofanat-metil &

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

palL

< 0,02

0,1

DA

Acetoklor

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ho/lL

<0,01

0.1

DA

Acetoklor ESA

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/l

< 0,05

0,1

DA

Acetoklor OXA

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HolL

< 0,01

0,1

DA

S-metolaklor m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,01

0,1

DA

Metolaklor ESA

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
1zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,05

0,1

DA

Metolaklor OXA

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HglL

<0,01

0,1

DA

1ZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita odredivanih u uzorku vode u skladu je s maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu |
(Tablica 2.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potros$nju (NN

64/2023)

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oéitovanja nadleznog ministarstva(KLASA: 023-
03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analiticar:
Maja Reci¢ mag.nutr.

- KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA -

0O-SZE-28 Izdanje/Preradba 2/0 Stranica: 6/6
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